
水質検査結果 配水池名：浅科配水池　　　採水場所：佐久市八幡

（注）　「＜」は、未満を表します。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
1 100個/ml以下 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
3 0.003mg/l以下 <0.0002
4 0.0005mg/l以下 <0.00005
5 0.01mg/l以下 <0.001
6 0.01mg/l以下 <0.001
7 0.01mg/l以下 <0.001
8 0.02mg/l以下 <0.001
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 <0.004

10 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 10mg/l以下 0.69
12 0.8mg/l以下 0.17
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.1
14 0.002mg/l以下 <0.0001
15 0.05mg/l以下 <0.002
16 0.04mg/l以下 <0.0002
17 0.02mg/l以下 <0.0001
18 0.01mg/l以下 <0.0001
19 0.01mg/l以下 <0.0001
20 0.01mg/l以下 <0.0001
21 塩素酸 0.6mg/l以下 <0.06 <0.06 0.06 <0.06
22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
23 0.06mg/l以下 0.0034 0.0033 0.0028 0.0021
24 0.03mg/l以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
25 0.1mg/l以下 0.0016 0.0017 0.0016 0.0014
26 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
27 0.1mg/l以下 0.0078 0.0081 0.0074 0.0058
28 0.03mg/l以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
29 0.03mg/l以下 0.0028 0.0030 0.0028 0.0022
30 0.09mg/l以下 <0.0001 0.0001 0.0002 0.0001
31 0.08mg/l以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
32 1.0mg/l以下 <0.01
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 <0.01
34 0.3mg/l以下 <0.01
35 1.0mg/l以下 <0.01
36 200mg/l以下 13.0
37 0.05mg/l以下 <0.001
38 200mg/l以下 6.0 5.7 5.5 5.5 4.7 4.9 5.2 5.7 5.1 5.3 5.0 5.5
39 300mg/l以下 36.0
40 500mg/l以下 121 124 116 119
41 0.2mg/l以下 <0.02
42 0.00001mg/l以下 <0.000001
43 0.00001mg/l以下 <0.000001
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 <0.005
45 フェノール類 0.005mg/l以下 <0.0005
46 3mg/l以下 0.3 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
47 5.8以上8.6以下 7.9 8.0 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8
48 異常でないこと
49 異常でないこと
50 ５度以下 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
51 ２度以下 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
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